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 Vanne à boisseau sphérique 

 (définie par un fabricant) 

  

 
 

Description du modèle : 

 

Ce modèle de composant calcule la perte de charge singulière (chute de pression) 

générée par l’écoulement dans une vanne à boisseau sphérique installée dans un tuyau 

droit. 

 

Les caractéristiques de la vanne sont définies par des fabricants de vannes. La perte de 

charge de la vanne est caractérisée par un coefficient de débit “Kv”, “Cv” ou “Av” à 

pleine ouverture, et une loi d’évolution du débit en fonction de l’ouverture de la vanne. 

 

Formulation du modèle : 

 
Section transversale (m²) : 
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Vitesse moyenne d’écoulement (m/s) : 
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Débit massique (kg/s) : 
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Nombre de Reynolds : 
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Evolution des coefficients de débit en fonction de l’ouverture de la vanne : 
 

    
( ) 100oef ébit uv anneKv Kvs C D O V= 
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( ) 100oef ébit uv anneCv Cvs C D O V= 

 
 

    ( ) 100oef ébit uv anneAv Avs C D O V=   
 

Exemple de coefficient de débit en fonction de l’ouverture de vanne : 
 

        CoefDébit(OuvVanne)    ([1] Figure 

5-2) 

 
Coefficient de résistance locale : 
 

 ◼ Re  104 (écoulement turbulent) 
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 ◼ Re  104 (écoulement laminaire) 

     
( ,Re)lam turbK f K=

    ([2] figure 14.31) 
 



      

 
Correction du nombre de Reynolds (Re  104) : 
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Coefficient de débit corrigé en écoulement laminaire (Re  104) : 
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Coefficient de perte de pression totale (basé sur la vitesse moyenne) : 

 ◼ régime turbulent (Re  104) : 

     turbK K=
 

 

 ◼ régime laminaire (Re  104) : 

     lamK K=
 

 
Perte de pression totale (Pa) : 
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Perte de charge totale de fluide (m) : 
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Perte de puissance hydraulique (W) : 

    QPWh =  

 
Symboles, définitions, unités SI : 

D Diamètre intérieur (m) 

A Section transversale (m²) 

Q Débit volumique (m³/s) 

G Débit massique (kg/s) 

U Vitesse moyenne d’écoulement (m/s) 

Re Nombre de Reynolds () 

 Angle d’ouverture (°) 

Kvs Coefficient de débit à pleine ouverture (m³/h) 

Cvs Coefficient de débit à pleine ouverture (USG/min) 

Avs Coefficient de débit à pleine ouverture (m²) 

Kv Coefficient de débit à ouverture partielle (m³/h) 

Cv Coefficient de débit à ouverture partielle (USG/min) 

Av Coefficient de débit à ouverture partielle (m²) 

Kturb Coefficient de résistance locale pour Re  104 () 

Klam Coefficient de résistance locale pour Re  104 () 

CRe Correction du nombre de Reynolds pour Re  104 () 

Kvc Coefficient de débit corrigé en écoulement laminaire (m³/h) 

Cvc Coefficient de débit corrigé en écoulement laminaire (USG/min) 

Avc Coefficient de débit corrigé en écoulement laminaire (m²) 

K Coefficient de perte de pression totale (basé sur la vitesse moyenne) () 

P Perte de pression totale (Pa) 

H Perte de charge totale de fluide (m) 

Wh Perte de puissance hydraulique (W) 

 

 Masse volumique du fluide (kg/m³) 

 Viscosité cinématique du fluide (m²/s) 

g Accélération de la pesanteur (m/s²) 

 
Domaine de validité : 

• tout régime d’écoulement : laminaire et turbulent 

nota : pour le régime d’écoulement laminaire (Re < 104), le coefficient de perte de 

pression “Klam” est estimé 

 
Exemple d’application : 
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